Rajaméen Uimahalli Oy

Kuntolanpolku
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05200 Rajamaki

Projektin nimi
Naytteet otettu
Naytteen ottaja

Naytteet saapuneet

Rajamaen Uimabhalli Oy, |
29.6.2026 10:55 - 29.6.2026 11:05
Lehtosaari Tapio
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T064 (EN ISO/IEC 17025)

Néaytenumero Naytteen nimi / Kuvaus

26UH02662 Iso allas

26UH02663 Hyppyallas

26UH02664 Kylmaallas

26UH02665 Lamminallas

26UH02666 Monitoimiallas

26UH02667 Lastenallas

Maaritys Menetelméan Yksikko 26UH02662 26UH02663 26UH02664 Rajat

tunnus

Lampatila °C 28,0 28,0 8,0

Kloori, maarityksen  LA425 klo 14:26 14:26 14:31

kellonaika

Kloori, sitoutunut LA425* mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,4
Kloori, vapaa LA425* mg/l 0,53 0,61 0,61 >0,3-<1,2
Kloori, vapaan ja LA425 11 12 12 >1,5
sidotun suhde

pH LA147* 7,1 7,2 71 6,5-7,6
Sameus LA145* FNU <04 <04 <04 <0,4
Heterotrofinen LA600* pmy/mi 0 0 0 <100
pesakeluku 22°C

Heterotrofinen LA600* pmy/mi 0 0 0 <100
pesakeluku 36°C

Pseudomonas LA615* MPN/100ml O 0 0 ei osoitettavissa
aeruginosa

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelma, ' = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tassé testausselosteessa esitetyt testaustulokset pétevét ainoastaan testatulle néytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepédvarmuudet saa pyydettdessé.
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Maaritys Menetelman Yksikko 26UH02665 26UH02666 26UH02667 Rajat
tunnus
Lampdtila °C 32,0 32,0 32,0
Kloori, maarityksen  LA425 klo 14:31 14:35 14:35
kellonaika
Kloori, sitoutunut LA425* mg/| <0,05 <0,05 <0,05 <0,4
Kloori, vapaa LA425* mg/l 0,62 0,67 0,60 >0,3-<1,2
Kloori, vapaan ja LA425 12 13 12 >1,5
sidotun suhde
pH LA147* 7,2 7,2 71 6,5-7,6
Sameus LA145* FNU <04 <04 <04 <0,4
Heterotrofinen LA600* pmy/ml 1 0 1 <100
pesakeluku 22°C
Heterotrofinen LA600* pmy/mi 0 0 0 <100
pesakeluku 36°C
Pseudomonas LA615* MPN/100ml O 0 0 ei osoitettavissa
aeruginosa

STM:n asetus 315/2002 uimahallien ja kylpyldiden allasvedet

LAUSUNTO 26UH02662-26UH02667:
Vesinayte taytti tutkituilta osin uima-allasveden laatuvaatimukset (STMa 315/2002).
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MENETELMAVIITTEET

LA145 SFS-EN ISO 7027-1:2016

LA147 SFS 3021:1979

LA425 SFS-EN ISO 7393- 2:2018

LA600 SFS-EN ISO 6222:1999

LAB15 SFS-EN ISO 16266-2:2021

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelma, ' = Asiakkaan ilmoittama tieto
Tassé testausselosteessa esitetyt testaustulokset pétevét ainoastaan testatulle néytteelle.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepédvarmuudet saa pyydettdessé.
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Maaritys Nayte Mittausepavarmuus Mittauspaiva Lab
Kloori, maarityksen kellonaika 26UH02662 29.6.2026 A
26UH02663 29.6.2026 A
26UH02664 29.6.2026 A
26UH02665 29.6.2026 A
26UH02666 29.6.2026 A
26UH02667 29.6.2026 A
Kloori, sitoutunut® 26UH02662 29.6.2026 A
26UH02663 29.6.2026 A
26UH02664 29.6.2026 A
26UH02665 29.6.2026 A
26UH02666 29.6.2026 A
26UH02667 29.6.2026 A
Kloori, vapaa* 26UH02662 15 % 29.6.2026 A
26UH02663 15 % 29.6.2026 A
26UH02664 15 % 29.6.2026 A
26UH02665 15 % 29.6.2026 A
26UH02666 15 % 29.6.2026 A
26UH02667 15 % 29.6.2026 A
Kloori, vapaan ja sidotun suhde 26UH02662 29.6.2026 A
26UH02663 29.6.2026 A
26UH02664 29.6.2026 A
26UH02665 29.6.2026 A
26UH02666 29.6.2026 A
26UH02667 29.6.2026 A
pH* 26UH02662 0,2 29.6.2026 A
26UH02663 0,2 29.6.2026 A
26UH02664 0,2 29.6.2026 A
26UH02665 0,2 29.6.2026 A
26UH02666 0,2 29.6.2026 A
26UH02667 0,2 29.6.2026 A
Sameus* 26UH02662 29.6.2026 A
26UH02663 29.6.2026 A
26UH02664 29.6.2026 A
26UH02665 29.6.2026 A
26UH02666 29.6.2026 A
26UH02667 29.6.2026 A
Heterotrofinen pesakeluku 22°C* 26UH02662  Mittausepavarmuus 29.6.2026 A
pyydettdessa
26UH02663  Mittausepavarmuus 29.6.2026 A
pyydettaessa
26UH02664  Mittausepavarmuus 29.6.2026 A
pyydettaessa
26UH02665 Mittausepavarmuus 29.6.2026 A
pyydettdessa
26UH02666 Mittausepavarmuus 29.6.2026 A
pyydettdessa
* = Akkreditoitu tutkimusmenetelma, ' = Asiakkaan ilmoittama tieto
Tassé testausselosteessa esitetyt testaustulokset pétevét ainoastaan testatulle néytteelle.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepédvarmuudet saa pyydettdessé.
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Maaritys Nayte Mittausepavarmuus Mittauspéiva Lab
Heterotrofinen pesakeluku 22°C* 26UH02667  Mittausepavarmuus 29.6.2026 A
pyydettdessa
Heterotrofinen pesakeluku 36°C* 26UH02662  Mittausepavarmuus 29.6.2026 A
pyydettdessa
26UH02663 Mittausepavarmuus 29.6.2026 A
pyydettdessa
26UH02664  Mittausepavarmuus 29.6.2026 A
pyydettaessa
26UH02665  Mittausepavarmuus 29.6.2026 A
pyydettaessa
26UH02666  Mittausepavarmuus 29.6.2026 A
pyydettaessa
26UH02667 Mittausepavarmuus 29.6.2026 A
pyydettdessa
Pseudomonas aeruginosa* 26UH02662  Mittausepavarmuus 29.6.2026 A
pyydettaessa
26UH02663  Mittausepavarmuus 29.6.2026 A
pyydettaessa
26UH02664  Mittausepavarmuus 29.6.2026 A
pyydettaessa
26UH02665  Mittausepavarmuus 29.6.2026 A
pyydettaessa
26UH02666 Mittausepavarmuus 29.6.2026 A
pyydettdessa
26UH02667 Mittausepavarmuus 29.6.2026 A
pyydettdessa

A KVVY Tutkimus Oy / Tampere

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelma, ' = Asiakkaan ilmoittama tieto
Tassé testausselosteessa esitetyt testaustulokset pétevét ainoastaan testatulle néytteelle.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepédvarmuudet saa pyydettdessé.
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